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1 Rapport

11 Généralités

1.1.1 Préambule

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et d 'Assainissement
(SIAEPA) de la région de Fécamp Sud-Ouest envisage la restructuration du systéme
d'assainissement collectif de 11 communes situées le long et en retrait du littoral cauchois dans la
région d'Yport.

Le projet consiste & restructurer le fonctionnement global du systéme
d'assainissement des eaux usées sur un territoire d'environ 60 km2 s'étendant dans la valleuse
d'Yport et sur les plateaux du Pays de Caux en retrait du littoral. Il s'agit d'un secteur
exclusivement rural ot I'habitat s'organise en bourgs et hameaux de modestes dimensions.

La restructuration projetée intégre la reconstruction de la station d'épuration d'Yport
et la modification du systéme de collecte des effluents domestiques de 11 communes : Criquebeuf-
en-Caux, Saint-Léonard, Epreville, Maniquerville, Froberville, Gerville, Yport, Les Loges, Vattetot-
sur-Mer, Beénouville et Bordeaux-Saint-Clair.

Actuellement, le systéme d'assainissement de ce secteur est scindé en 2 parties :

- Le systéme d'assainissement d'Yport collecte les eaux usées des 3 communes de
Criquebeuf-en-Caux, Froberville et Yport (et le Chateau des Hogues sur Saint-
Leonard) pour traitement au droit de la STEP d'Yport, soit 1309 logements.
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~ Le systéeme d'assainissement des Loges s'étend sur les 8 communes de Epreville,
Maniquerville, Gerville, Les Loges, Vattetot-sur-Mer, Bénouvilie, Bordeaux-Saint-
Clair et Tourville-les-Ifs dont les éffluents sont traités par la STEP des Loges, soit
1294 logements.

Tableau 6 : Caractéristiques principales des systémes d’assainissement du territoire considéré

Localisation Communes Population | Type de
de la STEP desservies . réseau
Systéme Yport Criquebeuf-en-Caux, +/- 4 000 Mixte
d’assainissement Froberville, Yport. EQH {unitaire a
d’Yport Yport,
| seéparatif |
pour les
| ‘ autres)
| Systéme LesLoges Bénouville, Les Loges, | +/-4 000 Séparatif
d’assainissement Bordeaux-St-Clair, EQH
des Loges | Maniquerville, Epreville,
| Tourville-les-Ifs,
Gerville,
Vattetot-sur-Mer. |

{ Source : dossier SUEZ Consulting)

Le fonctionnement actuel de ces systémes n'apparait pas satisfaisant :

- Le caractére unitaire du réseau a Yport entraine des apports importants d'eaux
parasites a l'origine de dysfonctionnements et déversements chroniques et de
degradation de la qualité de traitement en période pluvieuse. Comblé par les sables
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et galets, le rejet en mer s'effectue en réalité au pied de la falaise a proximité de la
plage d'Yport, ce qui n'est pas satisfaisant sur le plan environnemental et sanitaire.

- La station des Loges présente un fonctionnement dégradé lors d'a-coups
hydraulique et de surcharge de pollution. En outre, le rejet infiltré de la station dans
le périmétre de protection du captage d'Yport constitue une sensibilité importante
pour la préservation de la qualité de la ressource en eau potable.

Au regard de ces éléments, le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable
et d'Assainissement de la région de Fécamp Sud-Ouest a décidé de rénover ce systéme
d'assainissement avec pour objectifs :

~ de réduire les déversements de temps de pluie des réseaux a la mer,
— de supprimer le rejet infiltré de la station des Loges,

- et d'une maniére générale de sécuriser le fonctionnement du systéme.

Tel est I'objet du dossier soumis a enquéte publique.

1.1.2 Obijet de I’enquéte

Il s'agit d'une enquéte préalable relative a la demande d'autorisation
environnementale unique déposée par le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et
d 'Assainissement (SIAEPA) de la région de Fécamp Sud-Ouest en vue d'exploiter un nouveau
systéme d'assainissement collectif restructuré sur 11 communes de son territoire.

Le projet de rénovation prévoit :
— La reconstruction de la station d'Yport,
- Lacréation d'une interconnexion avec le systéme d'assainissement des Loges,

- La suppression de la station d'épuration des Loges et la mise en place d'un poste
de refoulement principal et d'un bassin tampon a la place,

- la prise en compte de I'ensemble des eaux usées des communes du systéme
d'assainissement des Loges a |'exception de celles de Epreville et de Tourville-les-
Ifs (qui doivent étre raccordées a la station de Fécamp),

- La mise en séparatif partielle du réseau unitaire d'Yport,

~ La création d'un nouveau point de rejet en mer a proximité immeédiate de I'existant
qui sera conservé en tant qu'exutoire du réseau pluvial d'Yport.
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Station d*épuration des Loges (3 supprimer)

Les travaux envisagés par le SIAEPA sont soumis au régime d 'autorisation suivant les dispositions
de Farticle R.214-1 du code de I'environnement pour les rubriques suivantes ;
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1.1.3 Cadre juridique

Les travaux et ouvrages liés au projet de restructuration du systéme
d'assainissement en particulier la reconstruction de la station d'épuration d'Yport et I'extension de
la zone de collecte sont soumis & enquéte publique au titre :

— de l'article R.214-8 du code de I'environnement relatif a la procédure d'autorisation
de la « loi sur l'eau »

— des articles L.123-2 et R.123-1 du code de I'environnement relatifs aux opérations
qui, en raison de leur nature, de ieur consistance ou du caractére des zones
concernées, sont susceptibles d’affecter 'environnement.

1.1.4 Composition du dossier

Le dossier présenté a I'enquéte comporte les piéces et éléments suivants définis a
l'article R.181-13 du code de I'environnement.

- Résumé non technique actualisé de I'étude d'impact (piece n°1)

- Dossier de demande d'autorisation environnementale unique (piéce n°2)
— Dossier des annexes ( piéce n*3)

- Mémoire en réponse a |'avis de I'Autorité Environnementale (piéce n*4)

— Avis des services (dossier n*5)

1.1.4.1 Le résumé non technique actualisé de I'étude d'impact

Il rappelle l'objet de la demande, le contexte réglementaire et présente
succinctement le projet. Il résume l'analyse de I'état initial de I'environnement et récapitule les
points importants du diagnostic dans les tableaux de synthése des enjeux. La quatriéme partie,
consacrée a l'analyse des effets prévisibles du projet sur I'environnement et les mesures
associées, présente dans un tableau le bilan environnemental, la synthése des mesures prévues
et les impacts résiduels du projet.

1.1.4.2 Le dossier de demande d'autorisation environnementale unique

Ce document precise l'identité du demandeur (SIAEPA de Fécamp Sud-Ouest), la
situation des diverses composantes du projet et notamment les données cadastrales du site de la
station a reconstruire.
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Figure 6 : Situation cadastrale des parcelles concernées par le projet
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Figurent également dans ce dossier les rubriques de classement au titre des ICPE,
celles justifiant la nécessité d'une étude d'impact et toutes les autres dispositions réglementaires
particuliéres intéressant le projet.

il présente dans le détail ia situation actuelle du systéme d'assainissement, ses
insuffisances et la description technique du projet de restructuration dans ses différentes
composantes avec I'estimation des colts d'investissement et de fonctionnement.

L'etude d'impact ayant fait I'objet d'observations et demandes de compléments de la
part de la MRAe dans son avis délibéré en commission du 19 février 2020, le document a été
actualisé en novembre 2020 (cf paragraphe 1.1.4.4 ci-aprés). Ainsi, dans sa troisiéme partie, ce
document traite de maniére compléte et exhaustive des différentes thématiques de lanalyse de
I'état initial constituant le scénario de référence. Compte tenu de la nature du projet, deux niveaux
d'approches ont été retenus pour cette analyse de I'état des lieux de I'environnement :

- La premiéere se rapporte a la zone d'étude englobant I'ensemble de la zone de
collecte des effluents (environ 70 km2)
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- La seconde, plus précise, est centrée sur les sites des installations projetées et
leurs abords.

La synthése met en évidence le niveau de sensibilité (Fort, Moyen, Faible ou
Favorable) et de contrainte pour le projet suivant chacun des milieux étudiés. L'analyse des effets
prévisibles du projet sur l'environnement qui en découle conclut aux mesures envisagées pour
éviter, réduire et le cas échéant compenser ces effets. Enfin, le document expose la compatibilité
du projet avec les plans et schémas de référence (SDAGE, PGRI...) et précise sa contribution aux
objectifs de qualité des eaux fixés par les textes réglementaires.

1.1.4.3 Le dossier des annexes

Elles sont au nombre de 8 :

- annexe 1 : Courrier de I'Autorité environnementale soumettant le projet & Evaluation
Environnementale

- annexe 2 : Récépissé du plan d'épandage des boues du systéme d'assainissement
des Loges

— annexe 3 : Arrété préfectoral du 21 juillet 2015 relatif aux systémes
d'assainissement collectif

— annexe 4 : Etudes d'avant projet et plan masse de la station

— annexe 5 : Plans détaillés du systéme de collecte et plan de la nouvelle canalisation
de rejet

- annexe 6 : Etude de dispersion du rejet
— annexe 7 : Diagnostic Milieux Naturels et notice d'incidence Natura 2000

— annexe 8 : Projet architectural et paysager de la nouvelle station

11.4.4 Le mémoire en réponse a I'avis de I'Autorité Environnementale

Le mémoire en réponse reprend par thémes les recommandations de I'Autorité
Environnementale. Il est complété d'annexes notamment d'un rapport complémentaire relatif a
I'étude de la biodiversité (Etude Alise d'octobre 2020).

Il traite des thémes suivant :
— les milieux naturels
- les paysages
- la recherche de variantes et les raisons du choix du projet

— Les incidences liées au travaux
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1.1.4.5 Les avis des services

- L'avis de I'Agence Regionale de Santé du 28 mai 2019 : Avis favorable assorti de
trois réserves.

— L'avis délibéré n*2020 116 du 19 février 2020 de I'Autorité Environnementale : Il a
fait I'objet d'une réponse du maitre d'ouvrage et de compléments ou précisions
intégrés au dossier présenté a l'enquéte publique.

— L'avis du Comité Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)
de la Seine-Maritime du 23 juillet 2020 : Avis favorable assorti d'une réserve.

— L'avis du Ministére chargé des sites du 5 octobre 2020 : Travaux autorisés sous
réserve du respect de 4 prescriptions relatives a ia phase travaux.

1.1.5 Nature et caractéristiques du projet

1.1.51 Le projet

Le projet faisant I'objet de la présente enquéte publique porte sur la rénovation du
systéme d 'assainissement d'Yport, il comprend :

— la reconstruction de la station dépuration d"Yport sur son site actuel en portant sa
capacité de 4000 EQH (équivalents habitants) 2 10 300 EQH.

— la mise en place d'une canalisation de transfert des effluents du systéme
d'assainissement des Loges vers celui d'Yport sur un linéaire de 4000 métres
environ.

— La déconstruction de la station d'épuration des Loges et la mise en place sur ce site
d'un bassin de stockage et d'un poste de refoulement afin d'assurer le stockage des
sur-débits par temps de pluie et de lisser le volume des effluents transférés vers la
nouvelle station d"Yport.

— la mise en séparatif partiel du réseau unitaire d"Yport.
— L'aménagement d'une nouvelle canalisation de rejet en mer contigué a l'actuelle,

jusqu'au niveau du laisse de basse mer, qui constituera I'exutoire unique de
I'ensemble du systéme d'assainissement.

Son colt est estimé a environ 9,5 ME HT
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1.1.5.1.1 Reconstruction de la station d'épuration d'Yport

La nouvelle station d'épuration sera construite sur le terrain de l'actuelle station
d'Yport. Compte tenu de la qualité des effluents a traiter, Il est prévu une station d'épuration
biologique par boues activées d'une capacité nominale de traitement de 10 307 EH (équivalents
habitants) et 156 093 EH pour les jours de pointe.

Une étude architecturale et d'aménagement paysager a été réalisée par le cabinet
d'architecture Fabrice Planterose Architecte. Elle vise a une bonne insertion de la station dans le
site particuliérement végétal, en soignant les aménagements paysagers et l'implantation du
batiment principal le long de la route d'Yport, pour constituer un écran de protection visuel vis a vis
des installations de traitement et en prévoyant une toiture végétalisée.

SIAEPA de la région de Fécamp Sud-Ouest - projet de restructuration du systéme d'assainissement d'Yport
Enquéte publique du 4 février au 5 mars 2021

page 11/28



Figure 22 : Organisation générala de 4 future station o épuration d'¥port
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1.1.5.1.2 Interconnexion avec le systéme d'assainissement des Loges

Le réseau de transfert entre le site des Loges, au hameau du fond d'Etigues, et le
réseau existant de Froberville représente un linéaire de canalisation de 4 850 m. Il se divise en
deux trongons :

— un premier trongon de canalisation de 143 mm de diamétre sur 750 m reliant un
nouveau poste de refoulement dans l'actuelie station des Loges au fond d'Etigues
sur la commune de Vattetot-sur-Mer,
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un deuxiéme trongon de canalisation de 179 mm de diamétre sur une longueur de 3
900 m pour conduire les effluents a partir du poste de refoulement réaménagé du

Gros Chéne jusqu'au réseau gravitaire existant de Froberville.

"3 Stations de traileirent

1 Interconnesdion

== Carplisation exdistantz
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1.1.5.1.3 Suppression de la station d'épuration des Loges

Les installations de la station des Loges occupent un terrain d'environ 5 500 m2 sur
la commune des Loges. L'ensemble de geénie civil existant et équipements associés (bassins
d'aération, clarificateur, ouvrages de prétraitement...) sera démantelé pour étre remplacé par un
poste de refoulement principal d'une capacité de 90 m3/h ainsi qu'un bassin tampon de 120 m3.

Vue de fa station d’épuration actuelle des Loges

Source : SOGET! Ingénierie

{ Source : dossier SUEZ Consulting)
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1.1.51.4 Mise en séparatif partiel du réseau d'Yport

La mise en séparatif partielle du réseau actuellement unitaire d'Yport a pour objectif
principal de reduire les sur-volumes collectés par temps de pluie du réseau unitaire. Le tracé des
nouvelles canalisations EU le plus approprié passe par la rue Cramoisant avec reprises des
antennes dans 10 rues, places ou impasses adjacentes. Ces travaux permettront de raccorder au
nouveau réseau séparatif 190 branchements soit environ 25% de l'ensemble des logements
d'Yport.

La nouvelle canalisation pour prendre en charge le rejet de la station d'épuration
aura un tracé paralléle a celle du réseau séparatif nouvellement créé.

1.1.5.1.5 Création du nouveau point de rejet

Une nouvelle canalisation de rejet des eaux de la station sera posée par création
d'une tranchée dans le platier jusqu'au niveau de la basse mer. La canalisation de 300 mm de
diamétre sur une longueur de 260 m recevra une couverture en béton ol seront incrustés des
enrochements naturels pour en assurer la protection et la meilleure intégration visuelle. A son
extrémité, une tranchée avec un remblai en roches excavées favorisera la diffusion de l'eau
traitée. Un by-pass avec le réseau pluvial aboutissant a la plage sera mis en place en cas de
défectuosité de I'émissaire.

Le rejet actuel sera conservé comme exutoire des eaux pluviales.

B g |4 A e QeTE G O e TReL

canralizierion de rejer

SUFLEFxe

. / . v -'\_; Po A
Source : fond IGN Géoportall
( Source : dossier SUEZ Consulting)
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1.1.5.2 Les impacts liés au projet :

L 'étude d'impact (piéce n° 2 du dossier) eévalue les effets potentiels du projet en
phase chantier et en phase exploitation et les effets résiduels correspondants aprés mise en
ceuvre des mesures « ERC ».

En phase chantier, les principaux effets potentiels « négatifs significatifs »
concernent les sols, sous-sols et eaux souterraines et superficielles ainsi gue le sous-théme faune,
flore, fonctionnalités écologiques. Les effets sur les autres sous thémes sont non significatifs, voire
« positifs faibles ». Aprés mise en ceuvre des mesures ERC définies pour chacune des natures
des effets, l'impact résiduel est qualifié de négligeable ou maitrisé, voire « positif faible ».

En phase exploitation, les seuls effets potentiels qualifiés de modérés sont :
— impact sur les eaux superficielles et usages
— impact sur la faune, la flore et les fonctionnalités écologiques
Les impacts sur
- le climat et I'air
- le paysage, cadre de vie et patrimoine
- I'économie locale
— la santé, I'nygiéne et la sécurité des personnes
sont qualifiés de « négatifs non significatifs » ou de « positifs faibles ».
Les mesures ERC prévues d'étre mises en ocsuvre conduisent & une qualification
des impacts résiduels de « négligeables » ou « positifs faibles ».

Parmi les mesures ERC prévues d'étre mises en place, notamment pendant la
phase chantier, on peut noter :
— vis a vis des sols, I'utilisation systématique de blindage bois pour les tranchées et
compactage des remblais suivi de végétalisation si nécessaire, au plus t6t aprés la
mise en place de la canalisation.

— Vis a vis de la faune et la flore, adaptation de la période des travaux sur I'année et
dispositif de lutte contre les espéces exotiques envahissantes.

— Sur le plan du paysage, utilisation du matériaux « bois » pour lintégration
paysagére des installations de traitement et aménagement d'espaces verts aux
abords de la station d'Yport et sur le site de I'ancienne station des Loges.

1.2 Organisation et déroulement de I'enquéte

1.2.1 Désignation du commissaire enquéteur

La décision du 19 novembre 2020 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Rouen m'a désigné commissaire enquéteur pour conduire I'enquéte publique a
laquelle doit &tre soumis le projet de restructuration du systéme d'assainissement d'Yport présenté
par le SIAEPA de la Région de Fécamp Sud-Ouest.
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1.2.2 Préparation de I’enquéte

L'enquéte a été preparée avec Madame Tatiana Castello, adjointe & la cheffe du
bureau des procédures publiques de la préfecture de Seine-Maritime, lors d'une réunion le 22
décembre 2020 et par mails, pour fixer la durée et arréter les dates de début et fin d'enquéte et les
lieux, dates et heures des permanences. Celles-ci ont été fixées au nombre de quatre : Deux a
Yport , siége de I'enquéte, une aux Loges et une a Froberville.

Aprés contact téléphonique avec Madame Lacheray Directrice du SIAEPA, une
visite sur place, le 21 janvier 2021 avec un représentant de la Société VEOLIA eau délégataire du
service, m'a permis de prendre connaissance du site et des principaux équipements concernés :
les STEP des Loges et d'Yport ainsi que les ouvrages situés en front de mer. A cette occasion, j'ai
obtenu toutes les explications et précisions concernant le fonctionnement du réseau.

1.2.3 Modalités de I'enquéte

L'enquéte publique s’est déroulée, conformément a l'arrété du 8 janvier 2021 du
préfet de la Seine-Maritime, du jeudi 4 février 2021 au vendredi 5 mars 2021 inclus.

Les pieces du dossier ainsi qu'un registre ont été mis & la disposition du public
pendant cette période, aux jours et horaires habituels d'ouverture au public a la mairie d'Yport
siége de I'enquéte ainsi que dans les mairies des Loges et de Froberville.

Un exemplaire sous forme numérique a été consultable sur le site internet de la
préfecture de la Seine-Maritime, & |'adresse suivante : http:/step-yport.enquetepublique.net

J'ai tenu des permanences a 4 reprises :

- le jeudi 4 février 2021, de 14h & 17h a la mairie d'Yport,

- le jeudi 18 février 2021, de 9h30 a 12h a la mairie des Loges,

— le vendredi 26 février 2021, de 9h30 a 12h a la mairie de Froberville,
- le vendredi 5 mars 2021, de 14h30 a 17h30 a la mairie d'Yport.

1.2.4 information effective du public

Un avis au public, faisant connaitre I'ouverture de I'enquéte et les dates de
présence du commissaire enquéteur, est paru dans les journaux :

- Paris Normandie édition du Havre le 18 janvier 2021, rappelé le 5 février
- Liberté Dimanche le 17 janvier 2021 et rappelé le 7 février

L'avis a egalement été affiché sur les panneaux d'affichage des mairies d'Yport, Les
Loges et Froberville. Il a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture www.seine-
maritime.gouv.fr
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1.2.5 Climat de I'enquéte

Aucun incident n'est intervenu au cours de l'enquéte.

Les permanences se sont tenues dans les salles des mariages mises a ma
disposition par les mairies d'Yport, des Loges et Froberville dont les accés pour le public étaient
directs a partir des halls d'accueil.

Les personnels d'accueil des mairies ont facilité mon installation et la tenue de ces
permanences, en particulier a la mairie d'Yport o0 les horaires de la derniére permanence , le 5
mars, dépassaient les heures habituelles d'ouverture de la mairie.

1.2.6 Cloture de I'enquéte et modalités de transfert des dossiers et registres

J'ai clos le registre d'enquéte déposé a la mairie d'Yport & 17h30, a la fin de la
permanence du dernier jour de I'enquéte, le 5 mars 2021. Aprés avoir récupéré le registre déposé
a Froberville a 17h45 et celui déposé aux Loges avec le dossier correspondant & 18h, j'ai emporté
cet exemplaire du dossier et les 3 registres avec moi pour établir mon rapport.

1.2.7 Communication des observations et réponses du maitre d’ouvrage

J'ai établi le procés-verbal de synthése des observations recueillies et I'ai présenté a
Monsieur CROCHEMORE, Président du SIAEPA le 11 mars 2021 lors d'une réunion dans les
locaux du SIAEPA a la mairie de Ganzeville. Ont participé a cette réunion : Messieurs Gilles
LABROUCHE, bureau d'études SUEZ Consulting et Pierre PERARNAUD du bureau d'études
SOGET.L

Monsieur CROCHEMORE m'a fait parvenir le mémoire en réponse du SIAEPA par
bordereau daté du 26 mars 2021, regu le 30 mars. Une version électronique m'avait été transmise
par mail le 26 mars & 16h18 par Monsieur Gilles LABROUCHE du bureau d'études SAFEGE.

Ces 2 documents, procés verbal de synthése et réponse du maitre d'ouvrage sont
annexés au présent rapport (annexes n° 1 et 2).

1.2.8 Relation comptable des observations

Au cours de cette enquéte, 14 observations ont été inscrites sur le registre
électronique mis & disposition pendant toute la durée de I'enquéte. Une observation a été portée
sur le registre deposeé a la mairie d'Yport. Aucune observation n'a été consignée sur les registres
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d'enquéte dans les communes des Loges et Froberville.. Je n'ai, par ailleurs, regu aucune autre
observation par lettre.

Sur les 14 observations du registre électronique :

- 10 ont été déposées par Monsieur Jean-Luc DRON a titre personnel (n° 1,2,3,4,5,6,7,8,10
et14),

— une (n°9) par Madame Muriel DEVENDEVILLE,secrétaire du Collectif « Eau bien commun
canton de Fécamp »,

-~ une (n°12) par Monsieur Jean-Luc DRON et 3 membres du CA au nom du Collectif « Eau
bien commun canton de Fécamp »,

- une (n°13) par Madame Annie LEROY au nom de l'association « Ecologie Pour Le Havre »,

Une derniére (n°11) est en fait une communication du maitre d'ouvrage au commissaire
enquéteur sans rapport avec I'enquéte proprement dite.

L'observation portée sur le registre a Yport ne peut étre identifiée car non personnalisée ni
signée de maniére lisible. Elle semble avoir été inscrite le 25 février 2021.

1.3 Analyse des observations

Les observations particuliéres n® 1,8 et 14 de Monsieur Jean-Luc DRON sont regroupées
dans le point 1 ci-aprés.

Les observations n° 2,3,4,5,6,7 et 10 de Monsieur Jean-Luc DRON et celle n°9 de Madame
Muriel DEVENDEVILLE, qui sont reprises dans le mémoire n°12 déposé au nom du Collectif « Eau
bien commun canton de Fécamp », sont traitées ensemble au point 2.

L'observation n°13 de l'association « Ecologie Pour Le Havre » figure en point 3.
L'observation anonyme portée sur le registre d'Yport est rapportée en point 4.

Les réponses fournies par le maitre d'ouvrage, SIAEPA de la région de Fécamp Sud-Ouest
figurent en « encadré » et mes commentaires suivent en « gras ».

1.3.1 Point 1 : Observations de Monsieur Jean-Luc DRON

Elles constatent des imperfections et consistent en des questions ou des demandes
au maitre d'ouvrage:

~ Impossibilité d'acceder a des sources de renvoi introuvables (?) (observation n°1)

- Le plan d'épandage de la STEP d'Yport dont le récépissé est annoncé au §2.5.1.1.3, ne
figure pas a l'annexe 2 (C'est celui de la STEP des Loges) document & communiquer
(observation n°8)
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- Aucune des questions posées au maitre de l'ouvrage pendant I'enquéte n'a recu de
réponses (observation n°14).

Les réponses apportées par le pétitionnaire sont les suivantes :

Concemnant les mentions « renvois introuvables », il s'agit de mentions ermonées. Aux
chapitres 24421 et 24422 de la Piéce n°2 du dossier, les renvois erronés entre
parenthéses sont a supprimer.

Concemant le plan d'épandage, il convient de préciser que les boues de la station
d'épuration d'Yport ne sont pas épandues mais évacuées en compostage sur le site de Saint-
Vigor d’Ymonville.

Concernant les réponses apportées par le maitre d’'ouvrage, elles font Fobjet du présent
mémoire en réponse.

On ne peut que prendre acte des réponses apportées par le maitre d'ouvrage.

1.3.2 Point 2 : Observations communes de Monsieur Jean-Luc DRON, Madame Muriel
DEVENDEVILLE et du Collectif « Eau bien commun canton de Fécamp »

Dans son mémoire récapitulatif, le Collectif « Eau bien commun canton de
Fécamp » voit favorablement les solutions techniques retenues dans le cadre de la restructuration
du systéme d'assainissement d'Yport, tout en émettant des observations portant a la fois sur la
forme et le fond.

Sur la forme :

— Le dossier est trop volumineux (plus de 900 pages), comporte des redondances et des
doublons préjudiciables a une bonne compréhension par le public. Les hypothéses de
travail qui n'ont pas été retenues sont présentées ce qui ajoute a la lourdeur du dossier

— L'emplacement réservé de 10m de large au PLUi, mentionné page 112 (en fait page
103) de la piéce n°2 n 'apparait pas sur la figure 39 en page 114 (en fait page 105) ;
Est-il retenu pour le passage de la canalisation de transfert ? (Observation n°2)

- Des actualisations sont nécessaires : Le PLU de Saint Léonard a été remplacé par un
PLUi le 18 décembre 2019 et fa CODAH est devenue Le Havre Seine Métropole
(observation n°3) ; L'unité de méthanisation de Saint Léonard récemment autorisée
(2015) n'est pas prise en compte dans I'étude des impacts cumulés (observation n°4) ;
La compétence Eau/Assainissement de la Communauté d'Agglomération Fécamp Caux
Littoral depuis le 1er janvier 2020 n'est pas mentionnée (observation n°5).

— Des incertitudes subsistent: Le résumé non technique indique clairement que la
solution de rejet retenue est un exutoire paralléle a la canalisation existante alors que
plusieurs autres mentions dans le dossier font état d'un forage dirigé nécessaire dans la
solution abandonnée de rejet en pied de falaise (observation n°6).
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Sur le fond, il est demandé :

- que les travaux de remise en état des chemins de randonnée empruntés par la
canalisation de transfert intégrent un systéme de drainage des eaux de ruissellement
pour éviter le ravinement (observation n°9),

— que soit realisé, au débouché de la canalisation de rejet actuelle, un aménagement
identique a celui prévu pour la nouvelle canalisation pour résoudre le probléme
récurrent d'obturation par les sables et galets (observation n°10).

- que le financement de la mise en séparatif & Yport, pour sa partie eaux pluviales soit
supporté par le contribuable (compétence GEPU/SPA) et non par l'usager (compétence
SIAEPA/SPIC) via la facture d'eau (observation n°7).

La réponse apportée par le pétitionnaire est la suivante :

Surlaforme;

Le dossier élaboré répond aux dispositions réglementaires du code de ['environnement. [l
comprend en particulier une étude d'impact, piéce centrale du dossier, composée de tous
les chapitres attendus par la réglementation. Elle comporte environ 350 pages, volume
adapté a la complexité du projet et son historique, et est accompagnée d'un volume
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danmexes pour « Falléger ». Le mémoire en réponse & la MRAe comporte 264 pages afin
d'apporter toutes les informations requises. Le ndsumé non technigue présentd dans le
dossier a vocation 4 apporer une information simple # disposition du grand public. Enfin, la
présentation des solutions techniques non retenues a le mérite d'expliquer fa démarche pour
aboutir auU mesiieur compromiis \echnigue et envinoninemnental.

Concernant I'emplacement réservé au PLLUN préseni® en page 103 de la Pidce n®2, il nlest
effectivernent pas reporté sur ia figure 39 en page 114 dont la vocation est de présenter ia
sitluabon de la canslisaion de fransfert vis-&-vie des pédmélres de protection du captags
dYport. Comme déorit dans e chapifre comespondant (page 1D2 et suivante de la Pigce
n"2h, hmMmmmmmmuMMammmm&mm
périmeétre de protection repprochée. Le tracé de la canefisation prévoit en effet dempnanter
Fempiacement néservé dont ka vocation méme est prévue powr cela.

Concermnant les actualisations

Le document dPurbanisme applicable est effectivernant désormais ke PLUI de de Fécamp
Cawurc Littoral approuve le 19 décembre 2019, et Femplacement résenvé dont il est
référence plus avant dans ce mémoins en est issu. Le plan de zonage de PLUI place ie
gite de la STEP & son exiension &n 2one N. Toutefois, le Pernis de Construire de la
nounvelie stafion dépuration (comme le Permis de Démolir ka station d'épurstion des.
Loges) a &5 donné en date du 21 novembre 2019 (et donc avant 'eninée en woueur du
PLLE de Fécamp Caux Maritimme). On nofera que le projet de reconsfruction de ka station
d'épurafion =t de démoiiion de I'ancienne est autorisé de plein droit en application de
Fartiche L 121-5 du Code de MNurbanisme. La référence au PLU de Saint-léonand dans
rétude dimpect dans sa version antérieure fait « logiguement » réfdremce au PLU de
Saint-1 Sonard. Le Peymis de Construire de la nouvelle station dYport et ke Pennis de
démoliv la station des Loges sont fournis en annexe de la présente note.

La COD#EH est effectiverment devenue Le Havre Seine Méfropole, et il conwvient en:
conséguence de fire Le Havre Seine Métropole ki o le temme CODAMH apparait au dossier
(notamment dans les pidces Elaborées précédernment avec e changement - Etude de
moddlisation des rejets notamment).

Concemant les effets cumuiés liés au fonclionnemeant de MNunité des méthanization de
meus des co-produiis agricoles et des déchets des collectivités du secteur géographique
proche. Elle permet de valoriser locslernrent des: sous-produils pour prodiuine de. Fénergie
renouvelable sous la forme de gar {biométhane) st de digestal de haute valeur
Wumwmmmmmmhmrmnmmm
10%, sa part esseriicile pouwr 909 est injeciSe aprés reilement dans e réseaun de
distribution de gaz naturel. Le digestat zolide {27 % ms ou hguide 3% est redistibus auog
Cefie mstaliafion inaugurée & Fautomne 20159 se place & 2,5 km & 'Est du site de 1a station
d'épuration d"fport sur le platesu. Les principawnx enjeux envirornnementaux sont liss plus
partculidrement aux affels bénsfiques permeltant de valoriser une énergie rencuvelable,
ainsi gu'aux sensibilités ikes au trafic routier associd aux apports de matidres preamidres
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et sux exportations de dipeststs, sinsi quid lewr épandage. Les services, comme
Fhydrogéologus agréé, ont &mis un avis favorshie au projet mitial, notsmment au sujet du
plan d'épandage.

Sur ce demier point, le projet de restucturstion du systéme d'assainissement d"Yport
prévoit Fexportation de ses boues wers la plateforme de compostage de Saint-\igor
d"¥monville comme o'est d'ores ef déji le cas. Comple tenu de la nature du projet, et de
son Elnignement vis-a-vis de Mnstallaton de méthanisation, il n'est pas attendu d'effet
cumulé significatif. On retiendra en cutre que ta zone Jimplantation du méthaniseur (zone
indusirielle des Haules Falaises) ne sera pas raccordés au systdéme assamissement
d™post, mais & cehsl de Fécamp.

Concemant la compéience Emw/Assainissement de la Communauté o Agglomération
Fécamp Caux Liftoral, efle a &2 déléguée depuis e 1% janvisr 2000 au SIAEP A dela
Région de Fécamp Sud-ouesst

& Pexistante sur le platier. Le plan de détail de son fracd (en pointillés viclets) est placé en
annexe du présent mémoire. Les mentions diu forage dirigé dans I'Eilude dimpact sont
SITONSes.

Suwr le fond =

Aprés traveun, les sentiers empruntés serort remis en &tat dans leur &tat dPonigine. La
canalsation empruniena une trajectoine non soumnise au nuissellement et posée en période
propice aux travaus. Le termmain sera en tat, & INdentique de ce qui exisie_ [e temain sera
remis en Stat simnilaire & I"état existant.

Concemant I'amménagement de Fesudtoire de la canalisstion de rejet, cette canalization sera
positionnée dans e rocher. Le débouchs sera termrasss dans e rocher pour lsisser un chensl
d'écoulement. Ce demier sera fempli au gré des mouvemeniz deau, de galets, el
qu'aujourd'hui, sur Pexistand.

Concermant le inancement de la mise en séparsitif d'Yport, § n'impaci= pas la partie eaux
pluviales miais uniguemeant la partie eaux usées & supporier par Musager.

1 La lecture d'un tel dossier est par essence difficile si I'on ne détermine pas a
l'avance le degré d'implication que I'on souhaite. Le résumé non technique est suffisant
pour une prise de connaissance du projet et de ses impacts sur I'environnement. Une
exigence particuliére nécessite une lecture attentive de I'étude d'impact, de ses résultats et
des méthodes utilisées, ce qui requiert des connaissances diverses suivant les multiples
champs traités. Et encore davantage d'implications pour qui veut investir les études
particuliéres sectorielles faisant I'objet d’annexes techniques.

La réglementation a effectivement des exigences qu'il convient de respecter, mais
qui imposent au dossier d'étre clair et débarrassé de doublons, ambiguités et autres
redondances.

2 La réponse du SIAEPA indique clairement que la canalisation de transfert
empruntera I'emplacement réservé au PLUi approuvé de Fécamp Caux Littoral et s'écartera
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du périmétre de protection immédiat du captage d'eau potable du Havre Seine Métropole
comme on peut le constater sur les figures ci-aprés.

Figure 38 : Extrait du plan des ER du PLUG

L 20

3 La localisation et la nature des effets générés par I'usine de méthanisation tels
quiils ont été identifiés (trafic et épandage des digestats) ne semblent effectivement pas
générateurs d'effets cumulés significatifs avec le projet de restructuration du systéme
d'assainissement qui prévoit le traitement des boues en station de compostage de Saint-
Vigor d'Ymonville. Par ailleurs , ce méthaniseur ne sera pas raccordé a la station d'Yport.

4 La réponse du SIAEPA léve toute ambiguité sur la solution retenue pour le rejet en
mer. Celui-ci sera réalisé par une canalrsation paralléle a I'existante suivant le plan de détail
communiqué en annexe au mémoire en réponse. Il n'y a pas de forage dirigé dans la
solution retenue.
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5 Le maitre d'ouvrage confirme que les chemins seront remis dans leur état d'origine
apres travaux de mise en place de la canalisation de transfert. Bien que des dispositions
soient annoncées (trajectoire de la canalisation non soumise au ruissellement et période
propice aux travaux), je suggére que des aménagements complémentaires puissent étre
faits dans les secteurs particuliers (sentiers en pente) pour éviter le ravinement des
chemins di aux ruissellements.

6 La réponse ne correspond pas a la demande qui concerne P'aménagent de la
canalisation de rejet existante. On peut penser qu'un aménagement identique a celui décrit
pour le nouvel exutoire (création d'un chenal d’écoulement) serait pertinent. Je suggére
d'étudier cette possibilité.

7 Le SIAEPA indique que les travaux de mise en séparatif partielle d'Yport ne
concernent que le réseau des eaux usées a supporter par l'usager du service.

1.3.3 Point 3 : Observations de I'association « Ecologie Pour Le Havre »

- elle souligne un dossier touffu et peu accessible au public et s'étonne qu'il n'ait pas été
allégeé pour ne contenir que la description du projet retenu.

— elle note qu'il n'est pas tenu compte des risques de pollution liés a la présence d 'une
unité de méthanisation & Saint Léonard récemment autorisée (cf observation n°4 du
Collectif « Eau bien commun canton de Fécamp »).

- elle sinquiéte des dégats et des dérangements liés a la pose de la canalisation dans
les chemins étroits (période de nidification / dépérissement des arbres / déstabilisation
des chemins) et demande que les travaux doivent en tenir compte.
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Les réponses apportées par le pétitionnaire sont les suivantes =

Le dossier Sleboré répond aux dispositons réglementsires du code de lenvironnement. Il

- en paiculier une éfude dimpact, pidéce centrale du dossier, composés de tous
les chapifres attendus par la régiermentation. Elle comiparte environ 350 pages, wolume
adapté & la complexité du projet et est accompagnée dun volume dannexes pour
« l'alléger ». Le mémoire en réponse & la MRAR comporte 264 pages afin F apporter toutes
Bmmﬁmm..wlésumémmdembmamcﬁoné
mpmwwuneimmshmédspuﬁonmmm:-mﬁn,laméwmdm
solutions iechnigues non retenues a e nﬁmaexpiwmdémwmmmwﬁm
meilleur compromis technigue of environnemental,

~ Qi

Concemant la mmmmﬁdeseffdsunwﬁé&ln&ermdeméﬂﬂmtum;lmm
de se reporter aux éléments explicités avant dans cefte note.

Gmwmmmpﬁsememnhdehﬁodhmﬁﬁéhmdesm,mSEEnﬁmnemmg
dEfini de: muitiples mesures visant & &viter, néduine ou iz cas &chéant cornpenser k= effels
sur la biodiversité. Ces mesures sont décrites en page 281 ef suivantes de Iz Pigce n"2 du
dosgier. Par alizurs, lors des travaux, (a tranchée sera mise enceunvre de maniére, en aulant
que faine 2& peut, 4 s'dloigner au madmium des arbres (cas du zentier diu thalweqg de
Cave ; sur les autres sectewrs, Ieahawmmnesemﬁpasrédi&ésmmnﬁmdeboﬁsé}-ﬁles
fravaw inbsrceptés des racines, mmmm&ampﬁsgwmcmm
cm-mm,mdmmmdiem),wm‘égdmmﬂépﬂmm
administralifs. Par silleurs, le;ﬂminsaemﬁremisdansméiutexbﬂar&ﬁmmé&séé
FAutorité Environnementale.

Les deux premiéres remarques rejoignent celles déja formulées par le Collectif « Eau
bien commun canton de Fécamp ». Elles recoivent les mémes éléments de réponses du
SIAEPA et appellent les mémes commentaires de ma part.

Py

Comme le rappelle le SIAEPA, suite a l'analyse des effets prévisibles sur la
biodiversité, les naturalistes ont défini plusieurs mesures destinées a éviter ou réduire ces
effets. On peut noter en particulier :

- la réalisation des travaux en fin d'été ou début d'automne et hors période de
reproduction

- la limitation des apports de matériaux et terre végétale provenant d'autres
sites pour éviter la propagation d'espéces invasives

- lamise en place d'un systéme de management environnemental dans le cadre
de la phase chantier.

A ces préconisations au regard de la biodiversité, s'ajoutent les éléments rappelés ci
avant pour la remise en état des sentiers.

1.3.4 Point 4 : Observation anonyme portée sur le registre d'Yport

— Cette personne s'interroge sur le meilleur choix technico-économique pour la dispersion
en mer du futur rejet. L'option n°3 lui parait pius favorable que celle d'un rejet en pied
de falaise plus onéreux.

SIAEPA de la région de Fécamp Sud-Ouest - projet de restructuration du systéme d'assainissement d'Yport
Enquéte publique du 4 février au 5 mars 2021
page 25/28



- L'impact sanitaire sur les eaux de baignade et la mouliére Iui parait important & vérifier.

- Elle s'interroge sur les modalités de calcul de la capacité de la nouvelle STEP
(évolution estivale de la population d'Yport et nouvelles habitations des Loges)

Les réponses apportées par le pétitionnaire sont les suivantes N

Cmewmiepcﬂﬂem@&t,;:'esﬁeﬁec:ﬁ»mtlmsohﬁmchpuiﬁnﬂqmaéﬁére&em&
(Foption pied de falaise ayant £é abandonnée, compée-ienu de la non-faisabilité du forage

MIwmmmmrhmﬁd&emd&hﬁgnadeEtMmouﬁém ils ont &8
»é&ﬂésdansledéhﬂwmdhmesimlaﬁundelaﬁmﬁmﬂapmmm rejet am
mer. Plusieurs scénarii ont 6& studids, Ledmi&ea.a.z.aenpagemderéhmed‘imm
en Pigee n™2 du dossier. ﬂwébeméﬁsémlesssénwiémﬁi&mmwm! et que
IFétude: permet de montred que ke rejed ne sera pas impactant pour la gualité des eaux de
baignade =t les moulidénes les plus proches .

Concemant l2s modalités &cﬂmﬂeh‘macimédelamuveleSTEP, les flux subvaimts:
peuvent e rappelés
La population a raccorder sur la fufure station d'épuraion est synthétisée dans le tableaw de la

pagmm%.&cﬂeulmtbmémhesmwﬂemmam:metmdm&hnm
les communes.,

Pomiain Pomatn =
Paweires st | scatmen | scraesdenes ol —— — TedMe G | Tos e
EENOWLLE 05 P " ) x5 30
BORSEALE BANT
. 0 s ™ £ o5 ™
CERVLLE = m % » Eo F
‘Brseme e cobae 3

et L8 LO%Es m = - F P & s %
MANCUERVLEE w o ey = 2 8 a8 a8
VAT » = w 2 a - e
sousToTAY . m— -~ ™ m = aa e

ORCUEBERF &1 a
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£ partir de la population estivaie de 9 147 EQH,MMWHSW&MEMEMKW
¥ jours de la fulre station d'épuration de 10 300 EH donné dans les tablesux suivants

commespondant & -
& 5 jours moyens
& 1 jour de temps de pluie
® 1 jour de pointe de temps sec

Paramétres Flx svvonen Fiux de pointe | Flux de temps Flux moven 7
annuel e tempe sec de pluie jowuwrs
' Debit o3 1442 1765 2736 16873
DBO: (ko) 552 906 664 618
DCO (ko) 1204 1962 190 1443
MES (koef) 845 1490 1543 1037
NTK kaf) 138 210 180 154
P (ko 23 33 ar 27
Bazes Momibrse
Earaméires Flux moyen 7 jours coOMmmMuUnSment déguivalents
admises habitants [EH)
Dt {m3d) 1873 150 VEHS 11156
DB (ol 618 60 ' EHG 130T
DCO (kgh) 1413 140 gfEHY 10093
MES (ko) 1037 S0 ofEHA 11527
NTK {kgf) 154 15 g'EH 10280
P (kaf) 27 3 g/EHY 10611

Les éléments fournis par le SIAEPA répondent parfaitement aux questions et interrogations
posées et n'appellent pas de remarques ou commentaires particuliers de ma part.

dekk

En résumé, lintérét du public pour ce projet de restructuration du systéme
d'assainissement d'Yport s'est surtout manifesté au travers de deux - associations
environnementales dont une a particuliérement étudié I'ensemble des piéces du dossier comme le
montre le nombre et la fréquence de ses observations sur le registre numérique.

Les deux sujets principaux des contributions sont d'une part, les conséquences du
chantier de pose de la canalisation de transfert sur la biodiversité et |a préservation de 'état des
sentiers et d'autre part, les dispositifs retenus pour les rejets en mer existant et a construire

Les nombreuses autres observations relatives 3 la forme du dossier laissent

supposer une lecture attentive qui traduit bien l'intérét que le Collectif « Eau bien commun canton
de Fécamp » a porté a ce projet.

On retiendra enfin I'appréciation global de cette association qui mentionne dans sa
contribution récapitulative déposée Ie 3 mars 2021 : « Malgré la lourdeur du dossier présenté, les
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trop nombreuses redondances et la non mise a Jour de certaines piéces qui nuisent parfois & la
comprehension, le Collectif Eau bien commun canton de Fécamp voit favorablement les
solutions techniques retenues dans fle cadre du projet de restructuration du
fonctionnement global du systéme d’assainissement des eaux usées du territoire de la
régiond’Yport.

Il considére que cette restructuration sera en mesure de réduire les déversements de temps
de pluie des réseaux a la mer, de supprimer le rejet infiltré de Ia station d’épuration des
Loges dans le périmétre de protection du captage d’Yport et d’une maniére générale, de
sécuriser le fonctionnement du systéme. »

Auzouville sur Ry, le 6 avril 2021
Le commissaire enquéteur
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