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204.13 m²

ALLEE de
CIRCULATION 493.35 m²

ILÔT de STOCKAGE 2

353.14 m²

ILÔT de STOCKAGE 1

292.04 m²

ILÔT de STOCKAGE 3

ECRAN de CANTONNEMENT REALISE par la PAROI
BETON au DESSUS du PASSAGE
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PREPARATION des

EXPEDITIONS

voûte éclairante avec désenfumage intégré
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Niv. FINI INTERIEUR : +0.00 m
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EXUTOIRE de FUMEES
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desenfumage

ferme sous
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Niv. FINI QUAI : +0.00 m
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VOIRIE GRAVE

NATURELLE

COMPACTEE

VOIRIE
ENROBE

VOIRIE GRAVE

NATURELLE

COMPACTEE

BÂTIMENT

EXISTANT

2405 m² utiles BÂTIMENT

EXISTANT

2245 m² utiles

TABLEAU ELECTRIQUE

avec COUPURE

GENERALE

BASSIN EP

emprise de 435m²

volume utile 340m³

BASSIN EP

emprise de 240m²

volume utile 200m³

COMMANDE DESENFUMAGE

7.00m x 10.00m

AIRE de MISE en

STATION
POMPIERS

7.00m x 10.00m

AIRE de POMPAGE
4.00m x 8.00m

FORAGE à CREER POUR

POMPAGE en CAS d'INCENDIE

guide-roues

guide-roues
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CELLULE 2

1 598.4 m²

CELLULE 3

1 612.71 m²

CELLULE 1

1 895.08 m²

BORDURE : +0.04 m

CANTON
893.80m²

CANTON
704.60m²

CANTON
818.95m²

CANTON
1437.07m²

CANTON
458.01m²

CANTON
793.76m²

MUR à CREER pour RETENTION des EAUX d'INCENDIE
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LEGENDE
Détecteur optique de fumée

Diffuseur sonore forte puissance

D.I

DS +

Déclencheur manuel

PCF Asservissement Porte coupe feu

DS Diffuseur sonore 

Tableau de report SSI

Détecteur lineaire

11/12/20

PRO

MAITRE D'OUVRAGE : 5 rue du stade 76340  FOUCARMONT

Ech: 1/100

Installation d'un SSI dans les entrepôts
Transport METTELLE

Longroy

ARCHITECTE - GILLES MARUITTE
18, rue du Général Leclerc  76 270 NEUCHATEL EN BRAY
Tel 02 35 94 52 24 - Fax : 02 72 22 07 90  - Email: maruitte.archi@gmail.com

Le présent document est un plan de principe, il appartient à l'entreprise de réaliser les plans d'exécution et la synthèse avec les autres lots
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CONCEPT NF INGENIERIE - BET SSI
640 rue Augustin Fresnel batiment A 76230 Isneauville
Tel 02 35 64 99 38 - Email: contact@conceptnf.fr

SARL CDM

SSI 01 DETECTION INCENDIE


	Feuilles et vues
	EXTENSION


