
SUE 4,18

m2 nb DENFC
Règle 2% 

minimum

Cellule 1 Canton 1 1143 6 0,0219

Canton 2 1136 6 0,0221

Canton 3 1136 6 0,0221

Canton 4 1143 6 0,0219

Canton 5 812 4 0,0206

Canton 6 806 4 0,0207

Canton 7 806 4 0,0207

Canton 8 813 4 0,0206

Canton 9 1054 6 0,0238

Canton 10 1046 6 0,0240

Canton 11 1046 6 0,0240

Canton 12 1054 6 0,0238

Plan

Note de calcul de désenfumage


