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Indice Phase Date Modification

Efficience Conception Ingenierie
72B, Avenue des bains
59140 DUNKERQUE
Tél : 09 - 51 - 95 - 05 - 18
contact@ec-ingenierie.com

Coopérative Agricole AGY lin
Rue Emile Bénard
76110 GODERVILLE
Tél : 02 - 35 - 10 - 11 - 00

A ICPE 12/01/2022

Construction d'une usine de teillage de lin
et de bâtiments de stockage

76110 GODERVILLE

Légende:

Désenfumage isolé BLUETEK 3mx2m (SUE 4.62 / m²)

Désenfumage dans voute zénithale SKYDOME 3mx2m (SUE 4.87 / m²)

Désenfumage isolé locaux électriques 1mx1m

Ecran de cantonnement

Légende:

Amenée d'air frais par portes
coulissantes (25m²/porte)

Amenée d'air frais par portillons
(1.99m²/portillon)

Amenée d'air frais par portes
sectionnelles (20m²/porte)

1/200e
BAT 2022 01 010

Annexe 15: Plan de
désenfumage
et de compartimentage
bâtiments 1 et 8


	Feuilles et vues
	Annexe15-Bât1 et 8_A0


