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Calcul de désenfumagePJ 3.12
DEMANDE

D'ENREGISTREMENT
 D'UNE ICPE
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Air Neuf par la façade Nord ouverte

3 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 14,16 m2= 2,42%

6 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 28,32 m2= 2,44%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,18 m2= 2,12%

5 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 23,60 m2= 2,12%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,18%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,15%

          ENTREPOT 2
Amenées d'air neuf

 d'une superficie au moins égale
 à la surface utile des exutoires

 du plus grand canton = 23,60 m2;
soit 7 grilles de 3,85m2 SUE

Entrée
principale

Entrée
chauffeurs PL

Te
rr

as
se

Façade ouverte

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,18 m2= 2,12%

5 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 23,60 m2= 2,21%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,16%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,16%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,13%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,14%

5 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 23,60 m2= 2,10%

5 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 23,60 m2= 2,18%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,24%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,88 m2= 2,09%

6 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 28,32 m2= 2,48%

6 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 28,32 m2= 2,46%

3 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 14,16 m2= 2,45%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,18 m2= 2,14%

4 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 18,18 m2= 2,13%

5 lanterneaux
de 4,72m2 SUE

soit 23,60 m2= 2,13%

          ENTREPOT 1
Amenées d'air neuf

 d'une superficie au moins égale
 à la surface utile des exutoires

 du plus grand canton = 23,60 m2;
soit 7 grilles de 3,85m2 SUE

          ENTREPOT 3
Amenées d'air neuf

 d'une superficie au moins égale
 à la surface utile des exutoires

 du plus grand canton = 30,80 m2;
soit 8 grilles de 3,85m2 SUE

          ENTREPOT 4
Amenées d'air neuf

 d'une superficie au moins égale
 à la surface utile des exutoires

 du plus grand canton = 18,88 m2;
soit 5 grilles de 3,85m2 SUE

ENTREPOTS Cantons Surface Nombre 
d'éxutoires

Surface 
totale Pourcentage plus  

grand
Nombre 

d'amenées
Surface 

totale
Pourcentage

2m x 3m désenfumag
e désenfumage canton 2,35m x 2,50 air neuf Air neuf

4,72 m2 3,85 m2 

1A 1 068 m2 5 23,60 m2 2,21%

1B 873 m2 4 18,88 m2 2,16%

1C 876 m2 4 18,88 m2 2,16%

1D 1 081 m2 5 23,60 m2 2,18% 1 081 m2 7 26,95 m2 2,49%

1E 884 m2 4 18,88 m2 2,14%

1F 887 m2 4 18,88 m2 2,13%

2A 879 m2 4 18,88 m2 2,15%

2B 865 m2 4 18,88 m2 2,18%

2C 1 112 m2 5 23,60 m2 2,12%

2D 890 m2 4 18,88 m2 2,12%

2E 876 m2 4 18,88 m2 2,16%

2F 1 126 m2 5 23,60 m2 2,10% 1 126 m2 7 26,95 m2 2,39%

3A 1 159 m2 6 28,32 m2 2,44% 1 159 m2 8 30,80 m2 2,66%

3B 1 141 m2 6 28,32 m2 2,48%

3C 1 151 m2 6 28,32 m2 2,46%

3D 841 m2 4 18,88 m2 2,24%

3E 903 m2 4 18,88 m2 2,09%

4A 586 m2 3 14,16 m2 2,42%

4B 577 m2 3 14,16 m2 2,45%

4C 881 m2 4 18,88 m2 2,14% 881 m2 5 19,25 m2 2,19%

5A 1 106 m2 5 23,60 m2 2,13%

5B 887 m2 4 18,88 m2 2,13%

ENTREPOT 4

ENTREPOT 5

DESENFUMAGE

ENTREPOT 1

ENTREPOT 2

ENTREPOT 3

AMENÉE D'AIR

 Non nécessaire 

 Entrepôt couvert non clos en façade au Nord 
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